
WL/R25.1
AYKY-J

3x240+120

QU2.3
FSD2-33-LW
400A

QU2.2
FSD2-33-LW
400A
3x160AgG

T1
22/0.4 kV, 630kVA

QU2.4
FSD2-33-LW
400A
3x250AgG

QU2.5
FSD2-33-LW
400A
3x250AgG

R25
U KOVÁRNY, p.č. 1647/4

WL/R25.2
AYKY-J

3x240+120

WL/R25A.1
AYKY-J

3x240+120

WL/R25A.2
AYKY-J

3x240+120

FU1
vel. 2
3x 200AgG

FU3
vel. 2
3x200A gG

R25A

FU2
vel. 2
3x 200AgG

FU4
vel. 2
3x200A gG

FU5
vel. 2
3x160AgG

FU6
vel. 2
3x80AgG

ZVONIČKA, p.č. 1647/5

WL/R31.1
AYKY-J

3x240+120

WL/R31.2
AYKY-J

3x240+120

FU1
vel. 2
3x 200AgG

FU3
vel. 2
3x200A gG

R31

FU2
vel. 2
3x 200AgG

FU4
vel. 2
3x200A gG

FU5
vel. 2

FU6
vel. 2

POD LESEM, p.č. 1659

WL/R33.1
AYKY-J

3x240+120

WL/R33.2
AYKY-J

3x240+120

R33
VODÁRNA, p.č. 1247/2

WL/R33C.1
AYKY-J

3x240+120

WL/R33C.2
AYKY-J

3x240+120

FU1
vel. 2
3x 80AgG

FU3
vel. 2
3x50A gG

R33B

FU2
vel. 2
3x 80AgG

FU4
vel. 2
3x50A gG

FU5
vel. 2
3x50A gG

FU6
vel. 2
3x50A gG

SEVERNÍ BRÁNA, p.č. 1618/1

WL/RK08.1
AYKY-J

4x35

WL/RK08.2
AYKY-J

4x35

WL/R33B.1
AYKY-J

4x70

WL/R33B.2
AYKY-J

4x70

FU7
vel. 2

WL/RK06.1
AYKY-J

4x35

WL/RK06.2
AYKY-J

4x35

OPLOCENÍ SEVEROVÝCHOD

FU1
vel. 2
3x 200AgG

FU3
vel. 2
3x200A gG

R33C

FU2
vel. 2
3x 200AgG

FU4
vel. 2
3x200A gG

FU8
vel. 2
3x50A gG

FU9
vel. 2
3x50A gG

JIŽNÍ BRÁNA, p.č. 1261/1, součást SO.18

FU10
vel. 2
3x50AgG

FU11
vel. 2
3x50AgG

WL/R34.1
AYKY-J

3x240+120

WL/R34.2
AYKY-J

3x240+120

WL/RK05.1
AYKY-J
35+25

WL/RK05.2
AYKY-J
35+25

WL/RK02.1
AYKY-J
35+25

WL/RK01.1
AYKY-J
35+25

FU7
vel. 2

FU8
vel. 2

FU8
vel. 2

FU1
vel. 2
3x 160AgG

FU3
vel. 2

R34

FU2
vel. 2
3x 160AgG

FU4
vel. 2
3x35A gG

FU5
vel. 2
3x50AgG

DEPOZITNÍ HALY, p.č. 1316

QF01
SE-BL-1000-DTV3
In=1000A
Ir=720A, Ii=1,25kA

TECHNICKÝ DVŮR, p.č. 3417

QU2.1
FSD2-33-LW
400A
3x315AgG

RH1
pole č.1pole č.2 - repasované

WL/R4-R10
AYKY-J

3x150+70

R4
DVŮR

R10

WL/R23
AYKY-J

4x70

STAVEBNÍ
R23

AMF. STRÁŇ
HODS. STODOLA

TECHNICKÝ DVŮR, p.č. 3417

pole č.3

FU3.1
vel. 2
3x50A gG

QM3.1
400A

WL/LUCA
AYKY-J

4x16

LUCA
ROZVADĚČ

WL/JK
CYKY-J

4x16

PODRUŽNÝ
JEŘÁBOVÁ

FU3.2
vel. 2
3x250A gG

QM3.2
400A

KOČKA

WL/R1
AYKY-J

3x240+120

SKLENÍKY
PILA
R1

SKLADY

TRAFOSTANICE VS9153

FU3.3
vel. 2
3x315A gG

QM3.3
400A

WL/R15.2
AYKY-J

3x240+120

FU3.4
vel. 2
3x315A gG

QM3.4
400A

WL/R15.1
AYKY-J

3x240+120

R15

WL/R29
AYKY-J

3x240+120

R29
POSPÍCHALOVA

WL/SU
AYKY-J

3x120+70

USEDLOST
ŠTURALOVA

WL/R30
AYKY-J

4x70

R30
POSPÍCHALOVA

WL/R33.3
AYKY-J

3x120+70

CHALUPA CAHLUPA

WL/RE
4x H07V-K

1x70

RE
JURKOVIČOVA
ROZHLEDNA

FU9
vel. 2
3x50AgG

WL/VM
AYKY-J

4x16

MUZEA
VODÁRNA

WL/VM
AYKY-J

4x10

VAK
VODÁRNARMS

WL/R34
AYKY-J

3x120+70

WL/H1
AYKY-J

3x120+70

HALA 1.

WL/H2
AYKY-J

4x70

HALA 2.

QU1
vel.2
400A
3x200AgG

QU2
vel.2
400A
3x200AgG

QU3
vel.2
400A
3x200AgG

QU4
vel.2
400A
3x200AgG

DOPLNĚNO

QU5
vel.2
400A
3x160AgG

WL/R28
AYKY-J
3x95+70

R28
PRLOV

QU6
vel.2
400A
3x160AgG

DOPLNĚNO

WL/R26
AYKY-J

4x70

R26
ZA JEZERNÝM

pole č.1

QU7
vel.00
160A
3x125AgG

pole č.2

WL/R25B
AYKY-J

3x185+95

R25B
HROZENKOV

QU8
vel.00
160A

WL/R25A.3
2xAYKY-J

4x70

R25A
ZVONICE
REZERVA

QU9
vel.00
160A
3x125AgG

WL/R15.3
2xAYKY-J

4x70

R15
HOSPODA
ZDĚCHOV

QU10
vel.00
160A
3x25AgG

WL/V
CYKY-J

4x10

VODÁRNA

QU11
vel.00
160A
3x63AgG

WL/R25C
CYKY-J

4x10

R25C
KOVÁRNA

QU12
vel.00
160A

QU13
vel.00
160A
3x63AgG

WL/Z63
CYKY-J

5x16

ZÁSUVKA
400V/63A

QU14
vel.00
160A
3x20AgG

WL/Z32
CYKY-J

5x4

ZÁSUVKA
400V/32A

QU15
vel.00
160A
1x16AgG

WL/Z316
CYKY-J

3x4

ZÁSUVKA
230V/16A

QU16
vel.00
160A

QU17
vel.00
160A

QU18
vel.00
160A

FU1
vel. 2
3x 200AgG

FU3
vel. 2
3x200A gG

FU2
vel. 2
3x 200AgG

FU4
vel. 2
3x200A gG

FU5
vel. 2
3x100AgG

FU6
vel. 2
3x100AgG

FU7
vel. 2

FU8
vel. 2
3x200A gG

R33A
VODÁRNA, p.č. 1247/2

FU1
vel. 2
3x 160AgG

FU3
vel. 2

FU2
vel. 2

FU4
vel. 2
3x35A gG

FU5
vel. 2
3x35AgG

FU6
vel. 2

WL/R33A
AYKY-J

3x240+120

LEGENDA
- NOVÝ KABEL AYKY-J 3x240+120

- NOVÝ KABEL AYKY-J 4x70

- NOVÝ KABEL AYKY-J 4x35

- STÁVAJÍCÍ KABEL

- STÁVAJÍCÍ REZERVNÍ KABELOVÝ PROPOJ

FU1
vel. 2
3x 40AgG

FU3
vel. 2

FU2
vel. 2
3x 40AgG

WL/RK07
CYKY-J

5x6

FA1
16A/B/1
16A

WL/RK06.3
CYKY-J

3x4

FU4.2
vel.2
1x35AgG

WL/PN
CYKY-J

3x6

NÁDRŽ
POŽÁRNÍ

HLÍDÁNÍ
HLADINY

FU4.1
vel.2
1x35AgG

FU7
vel. 2

FU7
vel. 2

FU8
vel. 2

FU1
vel. 2
3x 40AgG

FU3
vel. 2

FU2
vel. 2
3x 40AgG

WL/RK08.3
CYKY-J

5x6

OPLOCENÍ SEVEROVÝCHOD

OPLOCENÍ SEVEROZÁPAD

OPLOCENÍ SEVEROZÁPAD

FU6
vel. 2

FU5
vel. 2

FU6
vel. 2
3x200A gG

WL/R33C.3
AYKY-J

3x240+120

FU7
vel. 2
3x 160AgG

RK03
DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ

WL/RK03
CYKY-J

5x6

FU1
vel. 2
3x 40AgG

FU3
vel. 2

RK02

FU2
vel. 2
3x 40AgG

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ, p.č. 1277

FA1
16A/B/1
16A

WL/RK02.2
CYKY-J

3x4

FU4.2
vel.2
1x35AgG

FU1
vel. 2
3x 40AgG

FU3
vel. 2

RK01

FU2
vel. 2
3x 40AgG

PŘÍPOJOVÝ PILÍŘ, p.č. 1245

FA1
16A/B/1
16A

WL/RK01.2
CYKY-J

3x4

FU4.2
vel.2
1x35AgG

WL/RK01-RK02
AYKY-J
35+25

OPLOCENÍ JIHOVÝCHOD

OPLOCENÍ JIHOVÝCHOD

OPLOCENÍ JIHOZÁPAD

FU1
vel. 2
3x 40AgG

FU3
vel. 2

RK05

FU2
vel. 2
3x 40AgG

PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ, p.č. 1252

FA1
16A/B/1
16A

WL/RK05.3
CYKY-J

3x4

FU4.2
vel.2
1x35AgG

OPLOCENÍ JIHOZÁPAD

- NOVÝ KABEL CYKY-J 3x4

- NOVÝ KABEL CYKY-J 3x6

SYSTÉM, p.č. 1261/1, součást SO.19
DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉM, součást SO.19

DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉM, součást SO.19součást SO.18 součást SO.18

DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉM, součást SO.19součást SO.18

RK07
DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ
SYSTÉM, p.č. 1618/1, součást SO.19

RK08
PŘÍPOJOVÝ PILÍŘ, p.č. 1618/1 DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉM, součást SO.19součást SO.18

RK06
PŘÍPOJOVÝ PILÍŘ, p.č. 1618/1 DOHLEDOVÝ A ZABEZPEČOVACÍ

SYSTÉM, součást SO.19součást SO.18

FU4
vel. 2
3x 35AgG

FA1
20A/B/3
20A

FU12
vel. 2
3x 35AgG

FA1
20A/B/3
20A

FU8
vel. 2
3x 35AgG

FA1
20A/B/3
20A

- NOVÝ KABEL CYKY-J 5x6

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
1NPE AC 50Hz 230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPŇUJICÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  změna Z1,
ČSN 33 2000-5-51 ed.3: ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

±0,000 = (((+XXX,XX ))) m.n.n. B.p.v., polohopisný systém JTSK
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a nenahrazuje dokumentaci prováděcí respektive realizační.
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ING. BOHUSLAV ŠULÁK

AREÁL VMP

-

PALACKÉHO 147, 75661 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
MÍSTO STAVBY:

NÁRODNÍ MUZEUM V PŘÍRODĚ

OPLOCENÍ, SÍTĚ NN, SÍTĚ SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE - SLP, CCTV
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